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1 Identifikaļn² ¼daje 

1.1 Zpracovatel koncepce 

 

1.2 Zadavatel koncepce 

 

1.3 PŚedmŊt energetick® koncepce 

 

zpracovatel EGĐ Brno, a.s.

adresa Hudcova 487/76A, Medl§nky, 612 00 Brno

IĻO 46900896

kontaktn² osobaIng. Tom§ġ VaŚejka, tomas.varejka@egubrno.cz

zpracovatel

zadavatel MŊsto PŚ²bor

adresa n§mŊst² Sigmunda Freuda 19, 742 58 PŚ²bor

IĻO 00298328

kontaktn² osobaIng. KateŚina Honeġov§, honesova@pribor-mesto.cz

zadavatel

projekt M²stn² energetick§ koncepce mŊsta PŚ²bor 

pŚedmŊt MŊsto PŚ²bor 

okres CZ0804 NovĨ Jiļ²n 

kraj CZ080 MoravskoslezskĨ 

pŚedmŊt zpracov§n²
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2 AnalĨza energetick® situace obce 
AnalĨza energetick® situace je prvn²m krokem k hodnocen² mŊsta, kter® je potŚebn® pro n§vrh 

efektivn²ch energetickĨch Śeġen². Souļ§st² je analĨza zdrojŢ, jenģ obsahuje pŚehled 

decentr§ln²ch vĨroben elektŚiny m²stn²ho vĨznamu, a spotŚeb, kter§ je provedena jak pro 

majetek mŊsta na z§kladŊ poskytnutĨch dat, tak i pro ostatn² sektory. SpotŚeby energi² 

v ostatn²ch sektorech jsou urļeny pomoc² analĨzy veŚejnŊ dostupnĨch datab§z². Z tŊchto 

vĨchoz²ch dat je sestavena energetick§ bilance. 

2.1 Popis lokality a energetick® situace 

C²lem t®to kapitoly je pŚedstaven² energetick® situace obce PŚ²bor. Kapitola je zamŊŚena na 

podrobnĨ popis geografickĨch, demografickĨch a infrastrukturn²ch charakteristik obce a jejich 

vlivu na energetickou spotŚebu a zdroje. Zkoum§ny jsou st§vaj²c² energetick® zdroje, 

distribuļn² s²tŊ a energetick§ spotŚeba obecn²ch budov. 

2.1.1 Z§kladn² popis ¼zem² 

PŚ²bor je mŊsto leģ²c² v okrese NovĨ Jiļ²n. Souļ§st² obce jsou i ļ§sti H§jov a Prchalov. Celkov§ 

rozloha obce PŚ²bor je 2 215 hektarŢ. Tato obec se nach§z² v Podbeskydsk® pahorkatinŊ na 

Ś²ļce LubinŊ.  

V r§mci M²stn² energetick® koncepce bylo detailnŊji zkoum§no 66 objektŢ, mezi kter® se Śad² 

celkem 38 bytovĨch domŢ a veŚejn® osvŊtlen². Ostatn² objekty jsou vyznaļeny na mapŊ n²ģe. 

Zkoum§n² umoģnilo z²sk§n² detailn²ho pŚehledu o aktu§ln²m stavu, vybaven² a energetickĨch 

potŚeb§ch a moģnostech ¼spor v tŊchto konkr®tn²ch objektech. Zbyl® objekty v majetku obce 

a objekty v soukrom®m vlastnictv² byly Śeġeny referenļnŊ. 
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Obr§zek 2.1 Mapa ŚeġenĨch objektŢ v obci PŚ²bor 

 

KromŊ vyznaļenĨch objektŢ na mapŊ jsou v Śeġen² i dalġ² objekty. Ty nebyly, vzhledem 

k pŚehlednosti a jejich poļtu, do mapy zaneseny. Jedn§ se o bytov® domy na ulici Ġtrambersk§ 

ļ. 1352-1360, Npor. Loma 1401, ulici Fuļ²kova ļ. 1300-1308, ulici M²steck§ ļ. 35; 291; 1103, 

n§mŊst² Sigmunda Freuda 9; 29; 33, ulici U Tatry ļ. 1483-1488 a ulici Jiļ²nsk§ ļ. 247. 

2.1.2 Demografick® ¼daje 

CelkovĨ poļet obyvatel v obci PŚ²bor byl k 1.1. 2023 8 364 obyvatel. N§sleduj²c² tabulka 

zachycuje vĨvoj poļtu obyvatel vļetnŊ ¼dajŢ o pŚirozen®m a migraļn²m pŚ²rŢstku. Z§roveŔ lze 

na grafu n²ģe vidŊt trend zmŊny poļtu obyvatel mezi lety 2012 aģ 2023. 

Tabulka 2.1 VĨvoj poļtu obyvatel 

 

rok poļet obyvatelpŚirozenĨ pŚ²rŢstekmigraļn² pŚ²rŢstekzmŊna oproti pŚedchoz²mu roku 

2012 8 642 -19 -82 -101

2013 8 541 -14 2 -12

2014 8 529 11 -54 -43

2015 8 486 -8 -12 -20

2016 8 466 4 -23 -19

2017 8 447 -13 3 -10

2018 8 437 9 6 15

2019 8 452 11 13 24

2020 8 476 -29 -19 -159

2021 8 317 -29 9 -20

2022 8 297 5 62 67

2023 8 364 -23 61 38
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Z ¼dajŢ v tabulce vyplĨv§, ģe rŢst poļtu obyvatel v PŚ²boru byl v posledn²ch letech zpŢsoben 

pŚev§ģnŊ migrac². CelkovŊ se poļet obyvatel obce od roku 2012 do roku 2023 sn²ģil o 278 

obyvatel. Graf vĨvoje poļtu obyvatel od roku 1991 do roku 2023 je zobrazen na obr§zku n²ģe. 

PatrnĨ je trend postupn®ho lehk®ho ¼bytku obyvatelstva.  

Obr§zek 2.2 PrŢbŊh vĨvoje poļtu obyvatel 

 

2.1.3 St§vaj²c² infrastruktura 

ELEKTRIZAĻNĉ SOUSTAVA  

JihovĨchodn² ļ§st² ¼zem² proch§z² dvojit® veden² nadŚazen® soustavy 220 kV ï VVN 253ï254 

Prosenice ï L²skovec. V jihoz§padn² ļ§sti mŊsta PŚ²bor je situov§na transformaļn² stanice 

(TS) 110/22 kV PŚ²bor osazen§ 2 transform§tory o vĨkonu 50 MVA. TS PŚ²bor je napojena 

z nadŚazen®ho uzlu 220/110/22 kV v L²skovci dvojitĨm veden²m 110 kV ï VVN 617ï618, 

veden²m 110 kV ï VVN 5655ï5656 je propojena s TS 110/22 kV NovĨ Jiļ²n. Spr§vn² ¼zem² 

mŊsta PŚ²bor je z§sobov§no elektrickou energi² z rozvodn® soustavy 22 kV. Pro z§sobov§n² 

mŊsta a ġirok®ho okol² je z rozvodny 22 kV vyvedeno 11 distribuļn²ch linek 22 kV. Rozvodn§ 

s²Š NN je v centru mŊsta a m²stech s hromadnou bytovou vĨstavbou provedena zemn²mi 

kabely, na ostatn²m ¼zem² pak nadzemn²mi vodiļi na rŢznĨch typech podpŊrnĨch bodŢ. 
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Obr§zek 2.3 Mapa elektrizaļn² soustavy obce PŚ²bor 

 

Ned²lnou souļ§st² posuzov§n² souļasn®ho stavu elektrizaļn² soustavy je tak® posouzen² 

distribuļn² kapacity pro pŚipojov§n² novĨch vĨroben do n²zk®ho napŊt², coģ se tĨk§ zejm®na 

fotovoltaickĨch elektr§ren. Obec PŚ²bor leģ² v distribuļn²m ¼zem² spoleļnosti ĻEZ distribuce.  

N§sleduj²c² mapa na obr§zku je rozdŊlena do tŚ² barevnĨch z·n: zelen§, ģlut§ a oranģov§. 

Barva zelen§ oznaļuje oblast, kde pŚipojen² FVE zdroje nevyģaduje ¼pravy distribuļn² s²tŊ. 

V t®to barvŊ se nach§z² mal§ ļ§st na severovĨchodŊ obce a oblasti Prchalov a H§jov. Ģlut§ 

oblast oznaļuje ¼zem², kde mŢģe pŚipojen² vĨrobn²ho zdroje vyģadovat ¼pravy distribuļn² s²tŊ. 

Tato oblast zahrnuje velkou vŊtġinu obce. Oranģov§ barva je m²sto, kde je nutnost² upravit 

distribuļn² s²Š. Je zde zastoupena pouze v severoz§padn² oblasti. Distribuļn² kapacita se mŊn² 

s pŚibĨvaj²c²mi zdroji ļi ģ§dostmi o pŚipojen². Z§roveŔ byla v souļasn® dobŊ zavedena forma 

negarantovan®ho pŚipojen². I v m²stech s vyļerpanou kapacitou s²tŊ tak mohou bĨt vĨrobny 

pŚipojov§ny, nicm®nŊ je nutno podotknout, ģe v pŚ²padŊ vysok® z§tŊģe s²tŊ mŢģe distributor 

danou vĨrobnu od s²tŊ doļasnŊ odpojit. 
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Obr§zek 2.4 Mapa pŚipojen² novĨch zdrojŢ do distribuļn² s²tŊ 

 

Dle aktu§ln²ho ¼zemn²ho pl§nu nen² moģn§ vĨstavba fotovoltaickĨch parkŢ na zemŊdŊlsk® 

pŢdŊ. Pl§n umoģŔuje realizaci FVE pouze v r§mci st§vaj²c²ho zastavŊn®ho ¼zem² 

nenach§zej²c²ho se v ochrann®m p§smu.  Z hlediska existuj²c²ch limitŢ je ¼zem² mŊsta 

hodnoceno z velk® ļ§sti jako zcela nevhodn®, pŚ²padnŊ sp²ġe nevhodn® pro um²stŊn² FVE. 

PLYNĆRENSKĆ SOUSTAVA  

Ve spr§vn²m ¼zem² mŊsta PŚ²bor jsou nez§visle provozov§ny 2 kvalitativnŊ rozd²ln® 

vysokotlak® soustavy z§sobov§n² zemn²m plynem ï soustava zemn²ho plynu naftov®ho 

a soustava zemn²ho plynu karbonsk®ho. 

Soustava zemn²ho plynu naftov®ho je vĨznamnĨm distribuļn²m syst®mem plynu v ¼zem². 

TvoŚ² jej d§lkovĨ plynovod pŚepravn² soustavy (VTL) s tlakem nad 40 barŢ, kterĨ zajiġŠuje 

tranzit zemn²ho plynu. Obec PŚ²bor je z§sobov§na plynem z VTL plynovodŢ distribuļn² 

soustavy zemn²ho plynu naftov®ho prostŚednictv²m 2 regulaļn²ch stanic (RS). 

V ot§zce budouc²ho rozvoje plyn§rensk® soustavy v obci se pŚedpokl§d§, ģe okolo roku 2025 

bude plynofikov§no 90 aģ 95 % bytŢ v mŊstsk® ļ§sti Prchalov (zbytek obce jiģ plynofikov§n 

je). Pro zajiġtŊn² zvĨġen® potŚeby plynu nejsou uvaģov§na nov§ vysokotlak§ plyn§rensk§ 

zaŚ²zen², provoz st§vaj²c²ch regulaļn²ch stanic tak zŢstane zachov§n. U RS Masarykova je 

potom pl§nov§na rekonstrukce strojn²ho zaŚ²zen² na VTL/STL spolu se zvĨġen²m vĨkonu na 

2 000 m3h-1. 
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Obr§zek 2.5 Mapa plyn§rensk® soustavy s legendou 
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SOUSTAVA ZĆSOBOVĆNĉ TEPELNOU ENERGIĉ  

V obci jsou provozov§ny 2 oddŊlen® teplovodn² soustavy CZT napojen® ze 2 blokovĨch 

plynovĨch kotelen. D§le je v souļasn® dobŊ provozov§na tak® domovn² kotelna v objektu DPS 

Jiļ²nsk§ a bytovĨ dŢm 247. Celkov§ roļn² vĨroba tepla v koteln§ch je prŢmŊrnŊ 25 452 GJ. 

Obr§zek 2.6 Rozvody tepla kotelna Nerudova 

 

Á  Kotelna ï Nerudova 146  

Kotelna Nerudova je vybavena sestavou 2 plynovĨch kotlŢ K1-K2: HOVAL. typ Ultra gas 

1440 D se spoleļnĨm vĨkonem 1 440 kW a sestavou 2 kotlŢ K3-K4: HOVAL. typ Ultra gas 

1440 D se spoleļnĨm vĨkonem 1 440 kW. CelkovĨ vĨkon kotelny je tedy 2 880 kW. 

Provozovatelem zaŚ²zen² je TP PŚ²bor, s.r.o. V prostor§ch kotelny byl dne 23.5. 2024 zah§jen 

provoz nov® kogeneraļn² jednotky s tepelnĨm vĨkonem 675 kW ve vlastnictv² spoleļnosti ĻEZ 

Energo. 
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Obr§zek 2.7 Rozvody tepla kotelna Lomen§ 

 

Á Kotelna Lomen§ 1520 

Kotelna Lomen§ je vybavena 2 plynovĨmi kotly: K1 LOOS International hoŚ§k typ: M1501-F2 

ARZ 250-2660 kW a K2 LOOS International hoŚ§k typ: M 1001-F1 ARZ 80-1410 kW. 

Provozovatelem zaŚ²zen² je TP PŚ²bor, s.r.o. I zde se nach§z² kogeneraļn² jednotka ve 

vlastnictv² spoleļnosti ĻEZ Energo, kter§ byla spuġtŊna 25.9. 2019. TepelnĨ vĨkon jednotky 

t®to jednotky je 600 kW. 

 

Á Domovn² kotelna Jiļ²nsk§ 238 

Domovn² kotelna v objektu DPS je vybavena celkem ļtyŚmi atmosf®rickĨmi kotly s vĨkonem 

32ï62 kW a vyrob² v prŢmŊru 1 280 GJ roļnŊ. Do budoucna je v pl§nu tento objekt napojit na 

s²Š CZT a samotnou domovn² kotelnu zruġit. 

2.1.4 Klimatick® ¼daje 

Na ¼zem² mŊsta PŚ²bor se prŢmŊrn§ roļn² teplota vzduchu pohybuje (za norm§lov® obdob² 

1981ï2010) v intervalu 8,1 - 9 ÁC a prŢmŊrnĨ roļn² sr§ģkovĨ ¼hrn v intervalu 701ï800 mm. 

Podle Quittovy klimatick® klasifikace spad§ (za obdob² let 1961-2000) cel® ¼zem² mŊsta 

do m²rnŊ tepl® oblasti MT10. Klimatick§ oblast MT10 se vyznaļuje t²m, ģe zima je m²rnŊ tepl§, 

velmi such§ s kr§tkĨm trv§n²m snŊhov® pokrĨvky, jara a podzimy jsou m²rnŊ tepl® a kr§tk® 
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a l®to je dlouh®, tepl® a such®. Poļet dn² se sr§ģkami nad 1 mm je 100ï120, poļet jasnĨch 

dnŢ je 40ï50, poļet zamraļenĨch dnŢ je 120ï150 a poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou je 50ï

60. 

Tabulka 2.2 Charakteristika klimatick® oblasti MT10 

 

Obr§zek 2.8 Mapa klimatickĨch oblast² dle Quittova ļlenŊn² 

 

charakteristika klimatick§ oblast MT10

poļet letn²ch dnŢ 40 - 50

poļet dnŢ s prŢmŊrnou teplotou 10ÁC a v²ce 140 - 160

poļet mrazovĨch dnŢ 110 - 130

poļet ledovĨch dnŢ 30 - 40

prŢmŊrn§ teplota v lednu [ÁC] -2 - (-3)

prŢmŊrn§ teplota v ļervenci [ÁC] 17 - 18

prŢmŊrn§ teplota v dubnu [ÁC] 7 aģ 8

prŢmŊrn§ teplota v Ś²jnu [ÁC] 7 aģ 8

prŢmŊrnĨ poļet dnŢ se sr§ģkami 1 mm a v²ce 100 - 120

sr§ģkovĨ ¼hrn ve vegetaļn²m obdob² [mm] 400 - 450

sr§ģkovĨ ¼hrn v zimn²m obdob² [mm] 200 - 250

poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou 50 - 60

poļet zamraļenĨch dnŢ 120 - 150

poļet jasnĨch dnŢ 40 - 50
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Tabulka 2.3 Dalġ² klimatick® ¼daje 

 

V tabulce vĨġe jsou shrnuty klimatick® ¼daje pro obec PŚ²bor, kter® byly d§le vyuģ²v§ny jako 

okrajov® podm²nky pro vĨpoļty. Venkovn² vĨpoļtov§ teplota je pro ¼zem² obce PŚ²bor 

stanovena na -15 ÁC. Tato hodnota je kl²ļov§ pro n§vrh a dimenzov§n² topnĨch syst®mŢ, 

jelikoģ urļuje extr®mn² podm²nky, kter® mus² bĨt zohlednŊny pŚi pl§nov§n² tepelnĨch zdrojŢ 

a izolace budov. PrŢmŊrn§ teplota bŊhem otopn®ho obdob² je 5,5 ÁC. Tato hodnota indikuje 

stŚedn² n§roky na vyt§pŊn² bŊhem chladnŊjġ²ch mŊs²cŢ. 

Na grafu n²ģe je zobrazen poļet denostupŔŢ pro posledn²ch pŊt otopnĨch obdob². KromŊ 

sez·ny 2020/2021, kter§ byla chladnŊjġ² (a tedy bylo potŚeba v²ce energie na vyt§pŊn²), se 

pohybuje poļet denostupŔŢ za otopn® obdob² v PŚ²boru okolo 3 100. V porovn§n² s prŢmŊrnou 

hodnotou pro ĻR okolo 3 900 lze konstatovat, ģe PŚ²bor se nach§z² v teplejġ² klimatick® oblasti 

a pro vyt§pŊn² tedy nen² potŚeba tolik energie. 

Obr§zek 2.9 Topn® denostupnŊ v PŚ²boru za posledn²ch 5 topnĨch sez·n 

 

DenostupnŊ jsou mŊŚ²tkem pouģ²vanĨm k odhadu energetickĨch n§rokŢ na vyt§pŊn² nebo 

chlazen² budov a vypoļ²t§vaj² se na z§kladŊ rozd²lu mezi prŢmŊrnou denn² venkovn² teplotou 

a stanovenou z§kladn² teplotou uvnitŚ objektu. Z toho vyplĨv§, ģe ļ²m niģġ² je suma 

denostupŔŢ, t²m je topn§ sez·na m®nŊ n§roļn§ na vyt§pŊn². 

kraj MoravskoslezskĨ 

okres NovĨ Jiļ²n 

nadmoŚsk§ vĨġka 287 m.n.m

venkovn² vĨpoļtov§ teplota te = -15 ÁC

prŢmŊrn§ teplota v otopn®m obdob² tes = 5,5 ÁC

d®lka otopn®ho obdob² pro tem = 13 ÁC d = 280
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Obr§zek 2.10 Klimadiagram prŢmŊrnĨch teplot a sr§ģek v obci dle mŊs²ce 

 

Graf ilustruje prŢmŊrn® mŊs²ļn² hodnoty sr§ģek a teplot v PŚ²boru bŊhem roku. PrŢmŊrn® 

mŊs²ļn² sr§ģky jsou nejvyġġ² v ļervenci a v ļervnu a dosahuj² pŚibliģnŊ 110 mm, zat²mco 

nejniģġ² jsou v ¼noru a lednu s hodnotami kolem 40 mm. Nejvyġġ² prŢmŊrn® mŊs²ļn² teploty 

vrchol² v ļervenci na pŚibliģnŊ 18 ÁC a jsou nejniģġ² v lednu, kolem -2 ÁC. Sr§ģky a teploty 

rostou v prŢbŊhu roku shodnŊ s nejvŊtġ²mi teplotami a sr§ģkami v l®tŊ, coģ naznaļuje typickĨ 

kontinent§ln² klimatickĨ vzorec s teplĨmi, vlhkĨmi l®ty a chladnĨmi, suchĨmi zimami. 

Do budoucna lze oļek§vat sr§ģkovou rozkol²sanost, tedy stŚ²d§n² nŊkolika velmi suchĨch 

a pot® nŊkolika velmi sr§ģkovŊ vydatnĨch obdob². To m§ za n§sledek vznik pŚ²valovĨch 

povodn², kdy se v nŊkterĨch dnech vyskytnou extr®mnŊ vysok® sr§ģky aģ 50 mm/den. 

2.1.5 Emisn² situace obce 

Na ¼zem² obce PŚ²bor se nach§z² subjekty spadaj²c² pod Registr emis² a zdrojŢ zneļiġtŊn² 

ovzduġ², konkr®tnŊ se jedn§ o REZZO 2, neboli zaŚ²zen² urļen® hlavnŊ ke spalov§n² 

o tepeln®m vĨkonu 0,2 aģ 5 MW.  

Jsou jimi: 

Á ĻEZ Energo, 

Á Aliance Laundry CE, s.r.o. 

Z ostatn²ch jsou to pak: 

Á RI OKNA, a.s. 
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Tabulka 2.4 Zdroje a hodnoty zneļistŊn² urļenĨch subjektŢ 

 

Á TZL (tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky) ï jsou to ļ§stice od 0,1 Õm po 0,5 mm, 

Á SO2 (oxid siŚiļitĨ) ï vznik§ pŚedevġ²m spalov§n²m fosiln²ch paliv, povolenĨ imisn² limit je 

200 Õg/m3, 

Á NOx (oxidy dus²ku) mohou vzniknout lidskou ļinnost² spalov§n²m fosiln²ch paliv, patŚ² sem 

oxid dusnĨ, oxid dusitĨ, oxid dusiļitĨ a dalġ², 

Á CO (oxid uhelnatĨ) vznik§ z kysl²katĨch organickĨch l§tek rozkladem pŚi vysokĨch teplot§ch, 

Á TOC (celkovĨ organickĨ uhl²k), 

Á VOC (tŊkav® organick® l§tky) unikaj² do ovzduġ² zejm®na pouģ²v§n²m barev a rozpouġtŊdel. 

2.1.6 M²stn² potenci§l obnoviteln® energie 

Tato kapitola pojedn§v§ o moģn® m²Śe vyuģit² obnoviteln® energie v obci PŚ²bor a jej²m okol². 

V ¼vahu je br§na lokalita obce, pŚedevġ²m z pohledu sluneļn²ho svitu, rychlosti vŊtru, vodn²ch 

tokŢ, dostupnosti biomasy ļi potenci§lu geoterm§ln² energie. 

POTENCIĆL SOLĆRNĉ ENERGIE  

DlouhodobĨ prŢmŊr potenci§lu sol§rn² energie v ĻR za obdob² 1994ï2018 je vĨraznŊ z§vislĨ 

na konkr®tn² geografick® poloze. Nejvyġġ² potenci§l sol§rn² energie se nach§z² zejm®na 

v jihovĨchodn² ļ§sti zemŊ, konkr®tnŊ v okol² mŊst BŚeclav a Uhersk® HradiġtŊ, zat²mco niģġ² 

potenci§l se vyskytuje v severoz§padn²ch regionech, jako jsou oblasti kolem KarlovĨch VarŢ 

a Đst² nad Labem. Na obr§zku n²ģe je zn§zornŊna barevn§ ġk§la, kter§ zobrazuje denn² 

a roļn² souļty sol§rn² energie v kilowatthodin§ch na kilowatt instalovan®ho vĨkonu 

(kWh/kWp). Ļ²m v²ce se barva na mapŊ pŚibliģuje ļerven® (hodnota kWh na jeden kWp je tedy 

vyġġ²), t²m je vĨtŊģnost FVE vŊtġ², a tedy vyrob² v²ce elektŚiny. 

n§zev TZL SO2 NOx CO TOC VOC

ĻEZ Energo 0,000 0,000 1,414 0.939 0,000 0,000

Aliance Laundry CE s.r.o 0,003 0,000 0,005 0,000 0,026 0,659

RI OKNA a.s. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,041
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Obr§zek 2.11 Mapa vyuģitelnosti sol§rn² energie v ĻR 

 

Pro polohu mŊsta PŚ²bor je uvaģovan§ prŢmŊrn§ roļn² hodnota produkce fotovoltaick® energie 

mezi 1 022 aģ 1 095 kWh/kWp, coģ odpov²d§ denn²m hodnot§m mezi 2,8 aģ 3,0 kWh/kWp. 

To naznaļuje, ģe obec PŚ²bor m§ lehce nadprŢmŊrn® podm²nky pro sol§rn² energetiku 

s dostateļnĨm mnoģstv²m sluneļn²ho z§Śen² pro efektivn² provoz fotovoltaickĨch elektr§ren. 

Tato oblast sice nespad§ mezi ty nejlepġ², ale st§le poskytuje pomŊrnŊ solidn² potenci§l pro 

vĨrobu elektŚiny ze slunce. Đzemn² pl§n upŚesŔuje vĨstavbu FVE pouze na stŚechy objektŢ, 

kter® nejsou pod pam§tkovou ochranou a zakazuje vĨstavbu fotovoltaickĨch parkŢ na ¼zem² 

PŚ²boru. 

Obr§zek n²ģe zachycuje prŢmŊrnou produkci typov® FVE na rodinn®m domŊ s instalovanĨm 

vĨkonem 10 kWp a s orientac² na jih se sklonem 37Á. DetailnŊji jsou pak vyznaļeny hodiny 

v roce, kdy bude produkce takov® FVE nejvyġġ². Jedn§ se o poledne typicky od bŚezna aģ do 

z§Ś², kdy je produkce FVE nejvŊtġ². Nicm®nŊ, FVE by v oblasti PŚ²boru vyr§bŊla elektŚinu 

i v zimŊ. 
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Obr§zek 2.12 Diagram vĨroby typov® FVE na domŊ v PŚ²boru 

 

Na z§kladŊ existuj²c²ch omezen² vyplĨvaj²c²ch z pr§vn²ch pŚedpisŢ nebo stanovenĨch na 

z§kladŊ zvl§ġtn²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ, pŚ²padnŊ vyplĨvaj²c²ch z vlastnost² ¼zem² (limity vyuģit² 

¼zem²) ļi ochrany kulturn²ch, pŚ²rodn²ch a civilizaļn²ch hodnot je ¼zem² obce PŚ²bor v ot§zce 

instalac² velkĨch fotovoltaickĨch elektr§ren hodnoceno jako zcela nevhodn®, nebo v pŚ²padŊ 

ġirġ²ho okol² jako sp²ġe nevhodn®. 

POTENCIĆL VETRN£ ENERGIE 

Mapa n²ģe zobrazuje prŢmŊrn® rychlosti vŊtru ve vĨġce 100 metrŢ nad povrchem Ļesk® 

republiky, pŚiļemģ nejniģġ² hodnoty (2,5 ï 5,0 m/s) jsou v odst²nech modr® a pokrĨvaj² vŊtġinu 

n²ģin a ¼dol². StŚednŊ n²zk® rychlosti (5,0 ï 5,5 m/s) jsou v odst²nech zelen® a vyskytuj² se 

v m²rnŊ vyvĨġenĨch oblastech. Ģlut® a oranģov® oblasti (5,5 ï 7,0 m/s) oznaļuj² stŚedn² 

rychlosti vŊtru na vyvĨġenin§ch a kopc²ch. Nejvyġġ² rychlosti (nad 7,0 m/s) jsou ļerven® 

a tmavŊ ļerven®. Nach§z² se pŚedevġ²m v horskĨch oblastech jako jsou Krkonoġe, Jesen²ky 

anebo Ġumava. CelkovŊ nejvŊtrnŊjġ² oblasti jsou v hor§ch a vyġġ²ch poloh§ch, zat²mco n²ģiny 

a ¼dol² maj² niģġ² rychlosti vŊtru. 

hodina led ¼no bŚe dub kvŊ ļvn ļvc srp z§Ś Ś²j lis pro

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5 0,04 0,11 0,05

5 - 6 0,11 0,37 0,44 0,37 0,16 0,01

6 - 7 0,19 0,84 1,17 1,25 1,11 0,91 0,55 0,09

7 - 8 0,40 1,24 2,10 2,35 2,45 2,30 2,20 1,70 1,12 0,32

8 - 9 0,86 1,60 2,47 3,34 3,55 3,65 3,55 3,48 2,90 2,25 1,32 0,78

9 - 10 1,80 2,55 3,47 4,38 4,46 4,51 4,47 4,56 3,85 3,07 1,99 1,68

10 - 11 2,24 3,05 4,05 4,95 4,98 5,01 5,07 5,14 4,30 3,48 2,30 2,03

11 - 12 2,49 3,33 4,33 5,21 5,08 5,11 5,16 5,32 4,55 3,78 2,53 2,26

12 - 13 2,54 3,42 4,39 5,09 4,98 5,01 5,04 5,26 4,46 3,79 2,52 2,22

13 - 14 2,25 3,24 4,11 4,56 4,55 4,56 4,59 4,77 3,99 3,24 2,08 1,85

14 - 15 1,60 2,46 3,22 3,70 3,74 3,82 3,84 3,95 3,19 2,32 1,33 1,12

15 - 16 0,53 1,46 2,24 2,67 2,84 3,00 3,00 2,91 2,14 1,20 0,26 0,11

16 - 17 0,21 1,14 1,57 1,77 1,94 1,97 1,77 1,04 0,11

17 - 18 0,09 0,46 0,72 0,90 0,90 0,65 0,10

18 - 19 0,02 0,17 0,33 0,30 0,07

19 - 20 0,02 0,02

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

suma (kWh) 443,6 608,2 959,1 1170,0 1263,9 1263,3 1293,9 1275,7 983,4 758,0 439,5 373,6
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Obr§zek 2.13 Mapa vyuģitelnosti vŊtrn® energie v ĻR 

 

Poloha PŚ²boru odpov²d§ velk® rozmanitosti, v okol² se nach§z² vĨbŊģky, u kterĨch se rychlost 

vŊtru pohybuje mezi 5.5ï6.0 m/s a 6.0ï6.5 m/s, zat²mco v niģġ²ch oblastech se rychlost vŊtru 

pohybuje mezi hodnotami 2.5ï5.0 m/s a 5.0ï5.5 m/s. V okol² mŊsta PŚ²bor tedy existuje 

potenci§l pro vyuģit² vŊtrn® energie. Mapa n²ģe tento potenci§l zachycuje ve vŊtġ²m detailu, 

kdy je zamŊŚena na povŊtrnostn² podm²nky ve vĨġce 10 m nad zem². Obec PŚ²bor se nach§z² 

v oblasti, kter§ je zbarvena pŚev§ģnŊ do svŊtle zelen® aģ ģlut®, coģ odpov²d§ potenci§lu kolem 

2 000 ï 3 500 kWh/rok. VŊtrn® podm²nky jsou v t®to oblasti tedy sp²ġe m²rn®, s niģġ²m aģ 

stŚedn²m energetickĨm potenci§lem. 
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Obr§zek 2.14 Mapa povŊtrnostn²ch podm²nek ve vĨġce 10 m nad zem² 

 

Pro mŊsto by mohlo znamenat vyuģit² energie vŊtru i pŚes m²rnŊjġ² potenci§l Śadu vĨhod, 

napŚ²klad v podobŊ levnŊjġ² energie pro spotŚebu na vlastn²ch budov§ch. Nicm®nŊ, dle 

souļasn®ho ¼zemn²ho pl§nu i dalġ²m omezen²m, jako jsou ochrana veŚejnĨch z§jmŢ nebo 

ochrana kulturn²ch a pŚ²rodn²ch hodnot, nen² okol² mŊsta PŚ²bor pro um²stŊn² vŊtrnĨch 

elektr§ren vhodn®. 

POTENCIĆL BIOMASY A BIOENERGIE   

V oblasti okolo mŊsta se nach§z² vŊtġ² pod²l zemŊdŊlsk® krajiny na ¼kor lesŢ.  Na mapŊ n²ģe 

lze vidŊt, ģe pod²l zemŊdŊlsk® pŢdy v oblasti obce PŚ²bor se pohybuje mezi 50 aģ 57 %. Je 

zde tedy dostateļnĨ prostor pro produkci biomasy, kter§ mŢģe poch§zet ze zemŊdŊlskĨch 

aktivit (napŚ. pŊstov§n² energetickĨch plodin, ļi chov hospod§ŚskĨch zv²Śat). Takto 

vyprodukovanou biomasu je moģn® d§le uplatnit v bioplynovĨch stanic²ch. Nicm®nŊ, biomasa 

c²lenŊ pŊstovan§ vĨhradnŊ pro energetick® ¼ļely nen² z hlediska emis² CO2 vĨhodn§, jelikoģ 

emisn² stopa takto pŊstovan® biomasy je znaļn§.  Jako vhodnŊjġ² se jev² zamŊŚit se na vyuģit² 

odpadn² biomasy vznikaj²c² jako odpad z procesŢ ģivoļiġn® ļi rostlinn® vĨroby, pŚ²padnŊ 

vyuģit² kalŢ z ļist²ren odpadn²ch vod. 
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Obr§zek 2.15 Pod²l zemŊdŊlsk® pŢdy z celkov® vĨmŊry ĻR 

 

Pr§vŊ uplatnŊn² kalŢ z ļist²rny odpadn²ch vod v kombinaci napŚ²klad s gastro odpadem zaļ²n§ 

v souļasn® dobŊ bĨt pro mŊsta zaj²mavĨm vyuģit²m odpadŢ produkovanĨch pŚ²mo na ¼zem² 

mŊsta. Biometan poch§zej²c² z odpadn²ch surovin m§ nejniģġ² emisn² stopu a na trhu je o nŊj 

nejvŊtġ² z§jem. Pro mŊsto PŚ²bor je vyhotoven vĨpoļet s n§sleduj²c²mi pŚedpoklady:  

Á Celkov§ produkce kalu a odpadŢ: 150 550 kg/rok 

Á Teoretick§ produkce biometanu: 50 585 m3/rok  

Á Energetick§ hodnota v biometanu: 475 MWh 

Odhadem lze za emisn² ¼sporu biometanu poch§zej²c²ho z tŊchto odpadn²ch surovin z²skat 

50 EUR/MWh, za samotnĨ plyn potom dalġ²ch 40 EUR/MWh. Potenci§l pŚ²jmŢ z prodeje 

biometanu je potom vyļ²slen na cca 1 000 000 CZK/rok. 

POTENCIĆL VODNĉ ENERGIE 

Obc² PŚ²bor prot®k§ Śeka Lubina, kter§ pramen² v MoravskoslezskĨch Beskydech. Jej²mi 

pŚ²toky jsou Śeky Lomn§, Tich§vka, KopŚivniļka, Trn§vka a n§slednŊ se vl®v§ do Odry 

s koneļnou d®lkou 37,1 km. PrŢmŊrnĨ prŢtok v prŢbŊhu roku se pohybuje okolo 2,36 m3/s. 

V oblasti PŚ²boru je nŊkolik menġ²ch jezŢ nebo pŚehrazen² kvŢli zpomalen² toku Śeky.  Potenci§l 

Śeky je stanoven na niģġ² des²tky kW elektrick®ho vĨkonu.  

U vĨstavby mal® vodn² elektr§rny hraje roli mnoho faktorŢ, od zajiġtŊn² pozemkŢ okolo jezu po 

prŢtok vody v letn²ch mŊs²c²ch. Teoretick§ roļn² vĨroba elektŚiny takto mal® vodn² elektr§rny 

by se pohybovala okolo 40 MWh. Na prodej energie je moģn® uplatnit tak® st§tem 
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garantovanou vĨkupn² cenu, ļi zelenĨ bonus. Orientaļn² doba n§vratnosti u malĨch vodn²ch 

elektr§ren je mezi 16 aģ 34 lety. Vzhledem k celkov® spotŚebŊ obce PŚ²bor je potenci§l na 

vodn²ch toc²ch zanedbatelnĨ. 

POTENCIĆL GEOTERMĆLNĉ ENERGIE 

Geoterm§ln² energie m§ velkou vĨhodu v dostupnosti, jelikoģ v urļit® hloubce se udrģuje st§l§ 

teplota, kterou lze vyuģ²t napŚ²klad za pomoc² tepeln®ho ļerpadla (TĻ) zemŊ/voda. Vyuģit²m 

t®to st§l® teploty skrze ļerpadlo mohou bĨt vyt§pŊny rŢzn® objekty v obci, napŚ²klad rodinn® 

domy, spoleļensk® prostory, ļi instituce. TĻ zemŊ/voda mohou bĨt instalov§na buŅ formou 

vrtu ļi formou ploġn®ho kolektoru, kterĨ je um²stŊn maxim§lnŊ do hloubky 5 metrŢ. Varianta 

ploġn®ho kolektoru nicm®nŊ znamen§, ģe zvolenĨ prostor nebude vhodnĨ pro vĨstavbu 

objektŢ ani s§zen² stromŢ. TĻ zemŊ/voda jsou v podm²nk§ch Ļesk® republiky vyuģ²v§na sp²ġe 

zŚ²dka, a to hlavnŊ z dŢvodu vyġġ² ceny oproti alternativ§m, kter® vyuģ²vaj² energii vzduchu. 

VĨhodou TĻ zemŊ/voda je pak schopnost vyt§pŊt budovy pŚi vŊtġ²ch mrazech, pŚiļemģ nen² 

potŚeba z§loģn²ho elektrick®ho kotle, jako u TĻ vzduch/voda. 

Alternativn²m typem TĻ je ļerpadlo voda/voda, kter® funguje na podobn®m principu jako TĻ 

zemŊ/voda. Jsou zavedeny dva vrty. Jeden vrt je napojen na podzemn² vodu, kter§ m§ 

podobnou teplotu jako okoln² hornina. Na povrchu je pak teplo z podzemn² vody odebr§no 

pomoc² deskovĨch vĨmŊn²kŢ a n§slednŊ je ochlazen§ voda pos²l§na zpŊt druhĨm vrtem do 

zemn²ho kolektoru. Pro vyuģit² tohoto typu TĻ je nutn® vhodn® podloģ² umoģŔuj²c² ļerp§n² 

podzemn² vody. 

Mapa n²ģe zachycuje potenci§l pro geoterm§ln² energii. V oblasti obce PŚ²bor je potenci§l 

hlubinn® geoterm§ln² energie na pomŊry Ļesk® republiky vysokĨ, konkr®tnŊ se jedn§ 

o hodnoty pŚesahuj²c² 80 mW*m-2. Tato hodnota Ś²k§, jak§ bude pŚibliģnŊ teplota v dan® 

hloubce. NapŚ²klad v hloubce 2 km bude teplota zhruba 70 ÁC. Skuteļn® hodnoty ovġem z§vis² 

na konkr®tn² lokalitŊ, sloģen² hornin, jejich zavodnŊn² a dalġ²ch parametrech. V podm²nk§ch 

ĻR je prozat²m moģn® zvaģovat pouze syst®my, kter® vyuģ²vaj² teplo horninov®ho masivu 

oznaļovan® jako HDR (Hot Dry Rock) nebo EGS (Enhanced Geothermal Systems). Tyto 

syst®my vyģaduj² hydraulickou stimulaci k vytvoŚen² puklinov®ho vĨmŊn²ku pro cirkulaci 

kapaliny v horninŊ. 
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Obr§zek 2.16 Mapa potenci§lu pro geoterm§ln² energii 

 

Na vyuģit² hloubkov®ho tepla nebyl doposud v ĻR realizov§n ģ§dnĨ projekt. Realizace projektŢ 

tohoto typu je na ¼zem² mŊsta moģn§, nicm®nŊ jako vhodnŊjġ² se jev² vyuģit² 

n²zkopotenci§ln²ho tepla pomoc² TĻ. Vyuģit² takto n²zkopotenci§ln²ho zdroje tepla 

v souļasnĨch SZTE je problematick®, jelikoģ soustavy funguj² na vyġġ² teplotn² ¼rovni, neģ je 

dosaģiteln§ teplota vĨstupu z TĻ. UplatnŊn² TĻ se tedy nab²z² pro novou z§stavbu s odliġnou 

s²t² CZT, nebo pro jednotliv® budovy. 

SHRNUTĉ  

Z pohledu potenci§lu jednotlivĨch druhŢ obnoviteln® energie m§ nejvŊtġ² potenci§l vyuģit² 

sol§rn² energie, kter® je pomŊrnŊ levn® a je jednoduch® toto opatŚen² realizovat. Na ¼zem² 

obce jsou m²sta s n²zkou nadmoŚskou vĨġkou, ale i m²sta, u kterĨch by se nad vyuģit²m 

vŊtrnĨch elektr§ren dalo uvaģovat. VelkĨ potenci§l m§ v obci vyuģit² biomasy pŚedevġ²m d²ky 

m²stn² ļistiļce odpadn²ch vod, kter§ produkuje kal, kterĨ je spolu s dalġ²mi zdroji odpadu 

moģn® d§le zpracovat a vyuģ²t pro vĨrobu biometanu. Vzhledem k tomu, ģe mŊsto ļistiļku 

odpadn²ch vod nevlastn², se jako vhodn§ varianta jev² nav§z§n² spolupr§ce mezi mŊstem a 

ĻOV. Potenci§l geoterm§ln² energie se nach§z² v pŚ²liġ velk® hloubce a pro jeho vyuģit² by byla 

nutn§ podrobnŊjġ² energeticko-ekologick§ studie o moģnostech vyuģit² t®to formy energie. 

Geoterm§ln² potenci§l je tak shled§v§n sp²ġe ve vyuģit² tepelnĨch ļerpadel v novostavb§ch, 

pŚ²padnŊ rekonstruovanĨch objektech v m²stech, kde nen² moģn® napojen² na SZTE. 
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Tabulka 2.5 Shrnut² potenci§lu vybranĨch druhŢ obnoviteln® energie v obci 

 

2.1.7 Objekty ve vlastnictv² mŊsta PŚ²bor  

Obec disponuje budovami ve sv®m majetku ļi pod jej² spr§vou. Do majetku obce je tak® 

zahrnuto veŚejn® osvŊtlen² (VO). Souhrn objektŢ ve vlastnictv² obce je zobrazen v n§sleduj²c² 

tabulce. V r§mci Koncepce je Śeġen urļitĨ poļet budov ve vlastnictv² mŊsta PŚ²bor, ostatn² 

budovy jsou Śeġeny referenļnŊ. 

Tabulka 2.6 Objekty ve vlastnictv² obce Śeġen® v koncepci 

 

 

 

MĉSTNĉ ĠETřENĉ  

V r§mci zpracov§n² Koncepce bylo uskuteļnŊno m²stn² ġetŚen² v objektech vlastnŊnĨch obc². 

Na m²stŊ probŊhla prohl²dka objektŢ, zaznamen§n² parametrŢ stavby, zdrojŢ energie 

a pŚ²padnŊ dalġ²ch technickĨch zaŚ²zen² budov. Stav provŊŚovanĨch budov spolu s jejich 

druh obnoviteln® energie m²stn² potenci§l uplatnŊn²

sol§rn² vysokĨ potenci§l, vhodn® a jednoduch® k vyuģ²v§n²

vŊtrn§ stŚedn² potenci§l, vhodn® k vyuģit² 

biomasa vysokĨ potenci§l , ļist²renskĨ kal a bioodpady  

vodn² n²zky, vzhledem k celkov® spotŚebŊ mŊsta 

geoterm§ln² stŚedn² potenci§l, pouze tepeln§ ļerpadla 

oznaļen² objekt adresa IĻO

1 domov s peļovatelskou sluģbou Jiļ²nsk§ 238 00298328

2 turistick® informaļn² centrum Jiļ²nsk§ 54 00298328

3 rekreaļn² a volnoļasov® zaŚ²zen² Lidick§ 49 03584992

4 kulturn² dŢm Lidick§ 560 00298328

5 policejn² stanice Masarykova 637 00298328

6 technick® sluģby Ġtrambersk§ 48300143651

7 mateŚsk§ ġkola H§jov H§jov 55 02778289

8 hasiļ§rna PŚ²bor Sv. Ļecha 190 62351265

9 poģ§rn² zbrojnice Prchalov Prchalov 37 62351265

10 obecn² dŢm H§jov H§jov 87 00235300

11 mateŚsk§ ġkola Kamar§d 1Frenġt§tsk§ 137064125891

12 mateŚsk§ ġkola Kamar§d 2 Ġvermova 1324 64125891

13 mateŚsk§ ġkola PionĨrŢPionĨrŢ 1519 70983364

14 z§kladn² ġkola Jiļ²nsk§ Jiļ²nsk§ 486 47657707

15 z§kladn§ ġkola Npor. LomaĠkoln² 1510 70983356

16 ġkoln² j²delna Komensk®ho Komensk®ho 458 70929220

17 obŚadn² s²Ŕ Ostravsk§ 18 00143651
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hodnocen²m je shrnut v kart§ch budov n²ģe. SbŊr informac² o stavu zateplen², pŚ²tomnosti 

fotovoltaick® elektr§rny a dalġ²ch vlastnostech probŊhl pro budovy v soukrom®m vlastnictv² 

referenļnŊ. 



 

 

ANALħZA ENERGETICK£ SITUACE OBCE 

M²stn² energetick§ koncepce: MŊsto PŚ²bor 27 

Tabulka 2.7 Souhrnn® informace ï Domov s peļovatelskou sluģbou 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba C01d

jistiļ 3x63

typ mŊŚen² C C

posledn² roļn² spotŚeba 9,49 MWh 442,85 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

Jiļ²nsk§ 238 

Jiļ²nsk§ 238, PŚ²bor

domov s peļovatelskou sluģbou

vĨmŊna oken 

4x plynovĨ kotel 32-62kW

nepŚetrģitŊ 

otopn§ tŊlesa 

nov® kotle 

ekvitermn² regulace podle venkovn² teploty, hlavice na OT 

plynovĨ kotel s akumulaļn² n§dobou 800l 

26.06.2024

kotelna v budovŊ vyt§p² i vedlejġ² budovy 

-

kombinace starġ²ch z§Śivek na chodb§ch a ¼spornĨch svŊtel

svedena do kanalizace 

v poŚ§dku 

pam§tkov§ z·na ochrany 

nezatepleno

starġ², nezateplen§

nov§ izolaļn², dveŚe star® bez izolace 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ domova s peļovatelskou sluģbou se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á v r§mci ¼spory za vyt§pŊn² bude budova pŚech§zet na CZT, 

Á pro srovn§n² je zde moģnost navrhnout tak® vĨmŊnu kotle za ¼spornŊjġ² kondenzaļn²,  

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á zmŊna distribuļn² sazby z C01d na C02d, 

Á nab²z² se zde potenci§l pro FVE, ale je nutn® br§t v potaz ploġnou pam§tkovou ochranu. 

Obr§zek 2.17 Domov s peļovatelskou sluģbou 
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Tabulka 2.8 Souhrnn® informace ï Turistick® informaļn² centrum 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 2 1 x 1

distribuļn² sazba C25d, C01d

jistiļ 3x60 A, 1x16 A

typ mŊŚen² C C

posledn² roļn² spotŚeba 13,29; 0,20 MWh 40,34 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

ļ§sti budovy pronaj²m§ny

nezatepleno

sedlov§ stŚecha, nezatepleno 

izolaļn² okna i dveŚe 

¼sporn§ sv²tidla 

split jednotka klimatizace 

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

Jiļ²nsk§ 54

Jiļ²nsk§ 54, PŚ²bor

turistick® informaļn² centrum 

vĨmŊna oken

po ï p§, 8-16

plynovĨ kotel 24kW

elektrick® ohŚ²vaļe u umyvadel 

starġ² plynovĨ kotel

termostat, hlavice na OT 

starġ² deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ turistick®ho informaļn²ho centra se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á vĨmŊna starġ²ho plynov®ho kotle za novĨ kondenzaļn² plynovĨ kotel, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla. 

Obr§zek 2.18 Turistick® informaļn² centrum 
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Tabulka 2.9 Souhrnn® informace ï Rekreaļn² a volnoļasov® zaŚ²zen² 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba 

jistiļ 

typ mŊŚen² 

posledn² roļn² spotŚeba 

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

pam§tkov§ z·na ochrany 

Lidick§ 49

Lidick§ 49, PŚ²bor

rekreaļn² a volnoļasov® zaŚ²zen² 

vĨmŊna oken a ļ§steļn® zateplen² 

po ï ne, 8-16

3x plynovĨ kotel 48kW, 24kW, 24kW

elektrickĨ bojler a menġ² elektrick® ohŚ²vaļe 

starġ² plynov® kotle

termostat 

starġ² litinov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku 

26.06.2024

zatepleny vnŊjġ² stŊny 

rovn§

izolaļn² okna i dveŚe 

kombinace starĨch a novĨch z§Śivek 

nevyuģ²van§ VZT 

svedena do kanalizace 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ rekreaļn²ho volnoļasov®ho zaŚ²zen² v parku se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch 

opatŚen²: 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla. 

Obr§zek 2.19 Rekreaļn² a volnoļasov® zaŚ²zen² 
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Tabulka 2.10 Souhrnn® informace ï Kulturn² dŢm 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x250

typ mŊŚen² B C

posledn² roļn² spotŚeba 28,61 MWh 183,89 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

ļ§steļnŊ zatepleno

rovn§ stŚecha ļ§steļnŊ sedlov§, nezatepleno

izolaļn² dvojskla

¼sporn§ sv²tidla 

-

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

Kulturn² dŢm PŚ²bor

Lidick§ 560, PŚ²bor

kulturn² zaŚ²zen² 

rekonstrukce 2012

po-ne, nahodile 

4x plynovĨ kotel 86kW 

elektrick® ohŚ²vaļe 

starġ² kotle

ekvitermn² regulace 

deskov® OT, teplovzduġn® pomoc² VZT fancoily v podlaze

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ kulturn²ho domu PŚ²bor se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á vĨmŊna plynov®ho kotle za ¼ļinnŊjġ² kondenzaļn², 

Á nab²z² se zde potenci§l pro FVE, ale je nutn® br§t v potaz ploġnou pam§tkovou ochranu. 

Obr§zek 2.20 Kulturn² dŢm 
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Tabulka 2.11 Souhrnn® informace ï Policejn² stanice 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba 

jistiļ 

typ mŊŚen² 

posledn² roļn² spotŚeba 10,1 MWh 77,3 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno

nezatepleno

star§ dŚevŊn§ jednoskla

z§Śivky 

-

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

Policie ĻR

Masarykova 637, PŚ²bor

administrativa 

-

nepŚetrģitŊ

plynovĨ kotel

starĨ plynovĨ ohŚ²vaļ, elektrick® ohŚ²vaļe 

starĨ plynovĨ kotel

manu§ln² regulace na otopnĨch tŊlesech 

litinov§ otopn§ tŊlesa 

v horġ²m stavu 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ policejn² stanice mŊsta PŚ²bor je moģnost realizovat tato ¼sporn§ opatŚen²: 

Á vĨmŊna starġ²ch oken, zde je nutn® dodrģet poģadavky pam§tkov® ochrany, 

Á vĨmŊna starġ²ho kotle za ¼ļinnŊjġ², 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED. 

Obr§zek 2.21 Policejn² stanice 
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Tabulka 2.12 Souhrnn® informace ï Technick® sluģby 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 1 x

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x40 A

typ mŊŚen² C

posledn² roļn² spotŚeba 20,7 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

-

Technick® sluģby

Ġtrambersk§ 483, PŚ²bor

administrativa 

rekonstrukce v roce 2022

po ï p§, 8-16

CZT

elektrickĨ bojler 500l, elektrickĨ ohŚ²vaļ 30l

novĨ 

otopn§ tŊlesa s TRV hlavicemi, ¼tlum dle provozu 

kombinace litinovĨch a deskovĨch OT 

v poŚ§dku 

26.06.2024

-

zatepleno 

zatepleno 

izolaļn² 

kombinace starĨch z§Śivek a ¼spornĨch sv²tidel 

split jednotka klimatizace 

svedena do kanalizace 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ technickĨch sluģeb obce PŚ²bor se nab²z² tyto moģn® ¼spory: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á realizace FVE u t®to budovy v urļit®m vĨkonu je moģn§, z§leģet bude nicm®nŊ na jej²m 

pozdŊjġ²m statick®m posouzen². 

 

Obr§zek 2.22 Technick® sluģby 
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Tabulka 2.13 Souhrnn® informace ï MateŚsk§ ġkola H§jov 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba 

jistiļ 

typ mŊŚen² 

posledn² roļn² spotŚeba 

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

-

MĠ H§jov

H§jov 55

vzdŊl§v§n² 

nov§ okna, osvŊtlen²  

po ï p§, 8-16

2x plynovĨ kotel

2x elektrickĨ bojler

starġ² kotel

termostat ve tŚ²dŊ 

deskov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku 

26.06.2024

-

nezatepleno

plechov§ nezateplen§ stŚecha 

izolaļn² dvojskla 

z§Śivky 

-

svedena do kanalizace
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ MĠ H§jov se nab²z² nŊkolik moģnĨch ¼spornĨch opatŚen²: 

Á vĨmŊna starġ²ch oken za nov§ okna s trojskly, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á realizace zateplen² budovy. 

Starġ² plynov® kotle na obr§zku byly jiģ v listopadu 2024 vymŊnŊny za nov®.  

Obr§zek 2.23 MateŚsk§ ġkola H§jov  
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Tabulka 2.14 Souhrnn® informace ï hasiļ§rna PŚ²bor 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x43

typ mŊŚen² C C

posledn² roļn² spotŚeba 10,6 MWh 39,1 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

zatepleno

sedlov§, zatepleno 

izolaļn² okna i dveŚe

¼sporn® osvŊtlen² 

-

svedena do kanalizace 

-

Hasiļ§rna PŚ²bor

Sv. Ļecha 190, PŚ²bor

IZS 

rekonstrukce vļetnŊ zateplen² 

po ï p§, 8-16

plynovĨ kotel 30kW, 2x plynovĨ pŚ²motop 

plynovĨ kotel 

v poŚ§dku 

TRV ventil na otopnĨch tŊlesech 

deskov§ OT 

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ hasiļsk® stanice PŚ²bor se nab²z² p§r ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED. 

Obr§zek 2.24 Hasiļ§rna PŚ²bor 
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Tabulka 2.15 Souhrnn® informace ï Poģ§rn² zbrojnice Prchalov 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba C01d

jistiļ 3x25

typ mŊŚen² C C

posledn² roļn² spotŚeba 0,4 MWh 6,6 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno

nezatepleno

nov§ okna, star® dveŚe

¼sporn® osvŊteln² 

split jednotka klimatizace 

svedena do kanalizace

-

Poģ§rn² zbrojnice Prchalov

Prchalov 37

IZS

-

vĨjimeļnŊ 

plynovĨ pŚ²motop 

elektrickĨ bojler 

temperace 

manu§ln² 

pŚ²motopy

horġ² stav 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ poģ§rn² zbrojnice Prchalov se nab²z² moģn§ ¼sporn§ opatŚen²: 

Á vĨmŊna starġ²ho pŚ²motopu za novŊjġ² ¼ļinnŊjġ², 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED. 

Obr§zek 2.25 Poģ§rn² stanice Prchalov 
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Tabulka 2.16 Souhrnn® informace ï Obecn² dŢm H§jov 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba 

jistiļ 

typ mŊŚen² 

posledn² roļn² spotŚeba 

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

zatepleno

zatepleno 

izolaļn² dvojskla

ģ§rovky 

-

svedena do kanalizace 

-

Obecn² dŢm H§jov

H§jov 87

administrativa 

rekonstrukce 2007 

vĨjimeļnŊ 

plynovĨ kotel 24kW

elektrick® bojlery

novĨ kotel

TRV hlavice na OT, termostat s tĨdenn²m reģimem

deskov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ obecn²ho domu H§jov se nab²z² tato moģn§ ¼sporn§ opatŚen²:  

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á zmŊna distribuļn² sazby z C02d na C01d. 

Obr§zek 2.26 Obecn² dŢm H§jov 
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Tabulka 2.17 Souhrnn® informace ï MateŚsk§ ġkola Kamar§d 1 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 1 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x80

typ mŊŚen² C

posledn² roļn² spotŚeba 22,1 MWh 105,6 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

zatepleno

nov§, zateplen§

dvojskla, izolaļn² dveŚe

kombinace z§Śivek a ¼sporn®ho osvŊtlen² 

VZT v kuchyni 

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

MĠ Kamar§d 

Frenġt§tsk§ 1370, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

rekonstrukce 2023

po ï p§, 8-16

CZT

plynov® ohŚ²vaļe 

nov® bojlery

TRV hlavice, ¼tlum dle vyuģit² 

deskov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ budovy mateŚsk® ġkoly Kamar§d 1 se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á nab²z² se zde potenci§l pro FVE, ale je nutn® br§t v potaz ploġnou pam§tkovou ochranu. 

Obr§zek 2.27 MateŚsk§ ġkola Kamar§d 1 
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Tabulka 2.18 Souhrnn® informace ï MateŚsk§ ġkola Kamar§d 2 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 1 2

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x50

typ mŊŚen² C C, C

posledn² roļn² spotŚeba 7,6 MWh 4; 14 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno 

nezatepleno 

izolaļn² dvojsklo

kombinace z§Śivek a ¼spornĨch svŊtel 

VZT pro kuchyni 

svedena do kanalizace 

-

MĠ Kamar§d 

Ġvermova 1324, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

vĨmŊna oken a osvŊteln² 

po ï p§, 8-16

CZT 

plynovĨ bojler 

starġi bojler

hlavice s TRV 

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ mateŚsk® ġkoly Kamar§d 2 se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á realizace zateplen² budovy, 

Á je zde potenci§l pro FVE pro vlastn² spotŚebu. 

Obr§zek 2.28 MateŚsk§ ġkola Kamar§d 2 
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Tabulka 2.19 Souhrnn® informace ï MateŚsk§ ġkola PionĨrŢ 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 1 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x80

typ mŊŚen² C

posledn² roļn² spotŚeba 16,5 MWh 2,9 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno

zatepleno 

izolaļn² dvojskla 

kombinace z§Śivek a ¼sporn®ho osvŊtlen² 

VZT v kuchyni 

svedena do kanalizace 

-

MĠ PionĨrŢ

PionĨrŢ 1519, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

rekonstrukce 2010

po ï p§, 8-16

CZT

CZT

v poŚ§dku 

regulace TRV hlavicemi, ¼tlum dle provozu 

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ mateŚsk® ġkoly PionĨrŢ se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á realizace zateplen² budovy. 

Á je zde potenci§l pro FVE. 

Obr§zek 2.29 MateŚsk§ ġkola PionĨrŢ 
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Tabulka 2.20 Souhrnn® informace ï Z§kladn² ġkola Jiļ²nsk§ 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 2 1 x 1

distribuļn² sazba C26d, C25d

jistiļ 3x190, 3x63

typ mŊŚen² B, C C

posledn² roļn² spotŚeba 101,4; 36,5 MWh 354,9 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno

zatepleno 

izolaļn² okna i dveŚe 

z§Śivky 

-

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

ZĠ Jiļ²nsk§

Jiļ²nsk§ 486, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

vĨmŊna oken, rekonstrukce stŚechy 

po ï p§, 8-16

plynov® kotle celkem 732kW 

7x elektrickĨ bojler

v poŚ§dku 

TRV hlavice na otopnĨch tŊlesech, ekvitermn² regulace kotlŢ

litinov§ otopn§ tŊlesa 

horġ² stav, zavzduġnŊn® 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ z§kladn² ġkoly Jiļ²nsk§ se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á v r§mci ¼spory za vyt§pŊn² bude budova pŚech§zet na CZT, 

Á pro srovn§n² je zde moģnost navrhnout tak® vĨmŊnu kotle za ¼spornŊjġ² kondenzaļn², 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech. 

Obr§zek 2.30 Z§kladn² ġkola Jiļ²nsk§ 
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Tabulka 2.21 Souhrnn® informace ï Z§kladn² ġkola Npor. Loma 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 2 1 1 2

distribuļn² sazba C25d, C25d

jistiļ 3x160, 3x160

typ mŊŚen² B, B C, C

posledn² roļn² spotŚeba 50,8; 45,6 MWh 10,1; 34,1 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

zatepleno

tŊlocviļna ploch§ stŚecha, jinak sedlov§, zatepleno 

izolaļn² dvojskla 

z§Śivky ve tŚ²d§ch, na chodb§ch ¼sporn® osvŊtlen²

split jednotka klimatizace v PC uļebnŊ 

svedena do kanalizace

-

ZĠ Npor. Loma

Ġkoln² 1510, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

zatepleno, vĨmŊna oken 

po ï p§, 8-16

CZT 

12x elektrickĨ bojler

v poŚ§dku 

TRV hlavice na otopnĨch tŊlesech, ¼tlum dle provozu 

litinov§ otopn§ tŊlesa  

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ z§kladn² ġkoly Npor. Loma se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za ¼sporn§ LED, 

Á regulace vyt§pŊn² v jednotlivĨch m²stnostech, 

Á instalace vzduchotechniky se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla, 

Á je zde potenci§l FVE pro vlastn² spotŚebu a komunitn² energetiku, 

Á zmŊna distribuļn² sazby z C02d na C01d. 

Obr§zek 2.31 Z§kladn² ġkola Npor. Loma 
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Tabulka 2.22 Souhrnn® informace ï ġkoln² j²delna Komensk®ho 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x 1

distribuļn² sazba 

jistiļ 

typ mŊŚen² C

posledn² roļn² spotŚeba 101,4 MWh 118,6 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

26.06.2024

-

nezatepleno

nezatepleno

izolaļn² okna i dveŚe 

kombinace ģ§rovek a z§Śivek 

VZT v j²delnŊ 

svedena do kanalizace 

pam§tkov§ z·na ochrany 

Ġkoln² j²delna Komensk®ho

Komensk®ho 458, PŚ²bor

vzdŊl§v§n² 

-

po ï p§, 8-16

2x plynovĨ kotel 

plynov® kotle 

nov®, v poŚ§dku 

TRV hlavice na otopnĨch tŊlesech 

otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku 
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Hodnocen²: 

V pŚ²padŊ ġkoln² j²delny Komensk®ho se nab²z² moģnost tŊchto ¼spornĨch opatŚen²: 

Á obmŊna st§vaj²c²ho osvŊtlen² za LED, 

Á nab²z² se zde potenci§l pro FVE, ale je nutn® br§t v potaz ploġnou pam§tkovou ochranu 

Obr§zek 2.32 Ġkoln² j²delna Komensk®ho 
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Tabulka 2.23 Souhrnn® informace ï ObŚadn² s²Ŕ 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 x x

distribuļn² sazba C45d

jistiļ 3x32 A

typ mŊŚen² C45d

posledn² roļn² spotŚeba 8,7 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

datum prohl²dky 

pozn§mky 

-

ObŚadn² s²Ŕ

HŚbitovn² 18, PŚ²bor

-

-

dle potŚeby

elektrick® pŚ²motopy a s§lav® panely 

elektrickĨ bojler 

starġ² 

manu§lnŊ podle potŚeby 

pŚ²motopy

v poŚ§dku 

26.06.2024

-

nezatepleno

m²rnĨ sklon, nezatepleno 

starġ² dŚevŊn§ okna s dvojskly

halogenov§ svŊtla 

split jednotka klimatizace 

svedena do kanalizace 
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Hodnocen²: 
Vzhledem k faktu, ģe se jedn§ o obŚadn² prostor, kterĨ je vyuģ²v§n dle potŚeby, a stav objektu 
je v dobr®m stavu, nejsou zde navrhnuta ģ§dn§ ¼sporn§ opatŚen². 
 

Obr§zek 2.33 ObŚadn² s²Ŕ 










































































































































































